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A A DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR
ARC FLASH

Safe electrical installation must be carried out only by
skilled professionals. Skilled professionals must prove
profound knowledge in the following areas:

* Connecting to installation networks

» Connecting several electrical devices

* Laying electric cables

» Safety standards, local wiring rules and regulations
Failure to follow these instructions will result in
death or serious injury.

A A FARA

RISK FOR ELEKTRISK STOT, EXPLOSION
ELLER LJUSBAGE
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EKO06955/56/57

Av sékerhetsskal skall installation endast utféras av ut-

bildad personal. Utbildad personal skall uppvisa djupt

kunnande inom féljande omraden:

 Anslutning till installationsnétverk

¢ Anslutning till flera elektriska apparater

* Dragning av elkablar

e Sakerhetsstandarder samt lokala kabeldragnings-
féreskrifter och -regler

Om dessa instruktioner inte atféljs kan det resulte-
ra i allvarliga skador eller dédsfall.

A A FARE

FARE FOR ELEKTRISK STQT, EKSPLOSJON
ELLER OVERLEDNING

Sikre elektroinstallasjoner ma utelukkende utfores av
autoriserte installatorer. De autoriserte installaterene
ma ha inngéende kunnskap innen fglgende omrader:

 Tilkobling til installasjonsnettverk

» Tilkobling av flere elektriske enheter

* Legging av elektriske kabler

* Sikkerhetsstandarder, lokale kabeltrekkregler og
reguleringer

Hvis disse instruksene ikke overholdes vil dette

resultere i dodsfall eller alvorlige skader.

A A VAARA

SAHKOISKUN, RAJAHDYKSEN TAI
VALOKAARIPURKAUKSEN VAARA

Séahkdasennustoité saa tehdé vain ammattilainen, jolla

on sahkatoihin vaadittava lupa ja patevyys. Patevien

ammattilaisten on osoitettava syvéllista tietdmysta

seuraavilta alueilta:

* kiintedan sahkéverkkoon kytkeminen

» sé&hkolaiteasennukset

» sé&hkokaapeleiden asentaminen

e turvallisuusstandardit ja paikalliset johdotussaannét
ja -maaraykset

Ohjeiden huomiotta jattdminen aiheuttaa vakavan

vamman tai hengenvaaran.
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Must be ordered separately.

Maste bestéllas separat.

Ma bestilles se|

Taytyy tilata erikseen.

parat.

Only applicable in Norway:

The absence of connected earth must be
notified properly.

Attach enclosed symbol sticker as shown.

Galler endast Norge:

Om jordanslutning saknas maste detta
meddelas ordentligt.

Satt dit den medfdljande symboletiketten
enligt bilden.

Bare til bruk i Norge:

Fraveeret av jordforbindelse ma varsles pa
riktig vis.

Fest vedlagt symbolmerke som vist.
Kaytettavissa vain Norjassa:

Yhdistetyn maadoituksen poissaolo taytyy
merkita oikein.

Kiinnitéd oheinen symbolitarra kuvan mukaan.
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Must be ordered separately.
Maste bestéllas separat.
Ma bestilles separat.
Taytyy tilata erikseen.

53

Nominal current:
Markstrom:

@ 117 mm

Merkestrem: 6A
Nimellisvirta:
Nominal voltage:
Mérkspanning: AC 250 V/ 40 mm
Merkespenning:
8 mm

Nimellisjannite:

BQT2074800-02

07/25
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Dispose of the device separately from household
waste at an official collection point. Professional
recycling protects people and the environment

against potential negative effects.

Atervinn utrustningen separat fran hushallsavfallet
vid ett officiellt uppsamlingsstalle. Professionell
atervinning skyddar manniskor och miljé mot de

negativa effekter som kan uppsta.

Must be ordered separately.
Maste bestallas separat.
Ma bestilles separat.
Taytyy tilata erikseen.

Only applicable in Norway:
Géller endast Norge:

Bare til bruk i Norge:
Kaytettavissa vain Norjassa:

%]

Ikke kast apparatet i det vanlige husholdningsavfallet,
men lever det pa et offentlig innsamlingssted.
Profesjonell gjenvinning beskytter mennesker og miljg
mot mulige negative effekter.

Toimita laite kotitalousjatteista erotettuna viralliseen
jatteiden vastaanottopisteeseen. Ammattimainen
kierratys suojelee ihmisia ja ymparistéa mahdollisesti
haitallisilta vaikutuksilta.

40 mm 86 mm
10,5 mm[12,5 mm 55 mm
40 mm 86 mm
10,5 mm 55 mm

40 mm 84 mm
10,5 mi 55 mm

40 mm 90 mm

10,5 m 55 mm

Nominal current:

Markstrom:

Merkestrgm: 6A
Nimellisvirta:

Nominal voltage:
Markspanning: AC 250 V

Merkespenning:
Nimellisjannite:

Schneider Electric Industries SAS
35 rue Joseph Monier

FR-92500 Rueil-Malmaison
elko.no/contact

BQT2074800-02 07/25
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